
Yaşamı Aydınlatır

Sodyum Lambalarda
Karar Verilirken Gözden 
Kaçan En Önemli
Detay Nedir?



TEDAŞ MLZ/94-001.C 
Şartnamesi’nde yer alan 
20.000 saat kullanım 
sonrası çalışan lamba 
sayısına bakılması ancak 
ışık akısının zamanla 
kaybettiği değere 
bakılmasının atlanması 

gözden kaçan en 
önemli detay olarak 
karşımıza çıkmaktadır.



Örneğin aynı caddedeki 100 adet 
sokak lambasının 20.000 saat 

kullanımda 18 tanesi 
arızalanmışken, ışık akısının %65’e 

düştüğünü düşündüğümüzde 
ekonomik ömrün %53’e düştüğünü 

ve TEDAŞ MLZ/94-001.C
Şartnamesi’ne göre başarısız 

olduğunu görürüz.



Örneğimizden yola çıkarsak;
82/100 x 65/100 =

 %53’tür.



Başarısız Örnek

Lumen maintenance data

Survival data

82/100 x 65/100 =

%53



Başarılı Örnek

94/100 x 83/100 =

%78


